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В работе содержатся схемы и низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

устройств резервирования отказа выключателей 330-500 кВ для схем электри

ческих соединений подстанций: "шины-автотрансформатор", "полуторная", 

"треугольник", "четырехугольник".

Схемы выполнены с учетом опыта эксплуатации и проектирования устройств 

резервирования отказа выключателей, о использованием новых типов промежу

точных реле и реле времени, а также с применением выключателей о двумя 

ооленоидами отключения, что позволяет повысить надежность работы энерго

систем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые проектные решения выполнены взамен т.п.р. 407-0-129 
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Альбом I. Принципиальные схемы.

Альбом П. Полные схемы и низковольтные комплектные устройства.
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